Dodatecné informace k zadavacim podminkam
dle § 49 odst. 3 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale ,zakon®)

Nazev verejné zakazky: ,UPMD - Centrum vyvojové péée” - stavebni prace"

Nazev zadavatele; Ustav pro pééi o matku a dité, pfispévkova organizace
Sidlo zadavatele: Podolské nabfezi 157/36, 147 00 Praha 4

ICO zadavatele: 00023698

DIC zadavatele: CZ00023698

Druh vefejné zakazky: podlimitni na stavebni prace

Druh zadavaciho fizeni:  oteviené

Dotaz dodavatele:

Dobry den,

Vznasim oficidlni dotazy na zadavatele vefejné zakazky ,UPMD-Centrum vyvojové péce* Praha 4 — Podoli .
V souboru UMD_CVP_soupis praci 05_2014_1 v listu Polozky je:

Polozka €. 82 (Ochrana topnych téles) 23ks. Jedna se o zakryti radiator(i béhem stavby? Pokud ne, prosim o
specifikaci polozky.

V souboru UMD_CVP_soupis praci 05_2014_1 v listu D_1_4_1 - UPMD-CVP-UT jsou:
Polozka ¢.12 (demontaZ stavajicich otopnych téles) 39ks.
Polozka ¢.13 (montaz stavajicich otopnych téles) 39ks.
Prosim o vysvétleni poloZek (€ 12 a 13) v navaznosti na piedchozi dotaz (Polozka ¢. 82 (Ochrana topnych téles) 23ks).

Demontuje se 39s stavajicich radiatord. Osazuje se zpét 39 radiatori. Dale se ve VV vyskytuji polozky na D+M novych
radiator( (13ks).

Kolik se jich tedy demontuije, kolik stavajicich se osazuje zpét a kolik je novych? Které se maji ,ochranit?
Prosim o revizi VV, popf. vysvétleni polozek.

V souboru UMD_CVP_soupis praci 05_2014_1 nejsou uvedeny polozky Infrazafice nad prebalovacimi pulty, ve
Technické zpravé (souborech B_UPMD_CVP_TZ 2014 a D.1.4.7.01_technicka zprava) jsou uvedeny. Prosim o
vysvétleni,

Dékuji

Dodate¢né informace zadavatele (odpovéd):

Ve 4. nadzemnim podlazi objektu A dojde pfi zahajeni stavby k demontazi a po dokonceni stavby k opétovné montazi 39 kus
radiator.

Ve 4. nadzemnim podlaZi objektu A dale dojde k pfidani dalSich 13 kusi radiatort k 39 kusum stavajicim.
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Ochrana topnych téles (jejich zakryti) se tyka 23 kusi radiatord, které se nenachazeji ve 4. nadzemnim podlazi objektu A, ale
nachazeji se v mistech, kde bude stavba prochazet pfes stavajici oddéleni nemocnice potrubimi a kabely, jedna se napf. o 3.
nadzemni podlaZi objektu A, 2. nadzemni podlazi objektu B a F a daldi — viz vykresy stavebni ¢asti.

U infrazaficl neni pocet polozek uveden spravné, nebot infrazafice nejsou soucasti verejné zakazky pod nazvem LUPMD -
Centrum vyvojové péce — stavebni préce", ale jsou soucasti ,pfibuzné” verejné zakazky pod nazvem ,UPMD - Centrum
vyvojové pece — dodavky zdravotnické technologie.

Dne 20.8.2014
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